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Zahleranlagenerweiterungen

Bei Zahleranlagenerweiterungen sind grundsatzlich die Vorgaben der TABanzuwenden. Ab—
weichend davon besteht die Méglichkeitin der bestehenden Technik zuerweitern. Dies ist
allerdings nur unter den nachfolgend genannten Voraussetzungenmaglich:

- Erweiterbar sind nur Norm-Zahlertafeln (NZ-Tafeln) bzw. Zahlerschrianke der Schutzklasse I
- Einbaueiner laienbedienbarenTrennvorrichtungfir die zuerweiternde Kundenanlage*
- Einbaueiner zentralen Uberstromschutzeinrichtungfir die zuerweiternde Kundenanlage*

*] Um die Gesamtanlage leistungsgerecht zubetreiben und um eine gréfitmogliche Verfugbarkeit
sicherzustellen,ist es grundsatzlich erforderlich,auch den bestehenden Teil entsprechend

anzupassen.
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